Záznam z konzultačního dne stavby „TOL – Rooseveltova 48, 50“ konaného dne 9.2.2012 v zasedací místnosti Dalkia Česká republika, a.s., odd. realizace projektů II, Tovární 44, Olomouc na vypracování projektové dokumentace.

Přítomni dle prezenční listiny

Přítomni byli seznámeni s předpokládanou trasou horkovodní přípojky, která bude zásobovat teplem bytový dům na ulici Rooseveltova. 
· Předpokládaný příkon pro bytový dům je 180kW .
· Napojení přípojky na stávající horkovodní potrubí 2x DN 65 je na parcele č. 555/7 
· V místě napojení na stávající horkovod budou osazeny uzavírací armatury 2 x DN 65
· Trasa horkovodního potrubí od místa napojení až po odbočku pro BD bude provedena v dimenzi 2 x DN 65

· Dimenze potrubí od odbočky do objektu bude navržena dle ověření výkonu OPS.
· OPS bude realizovat firma OLTERM.

· Provedení přípojky pro bytový dům bude vysazenou odbočkou s napojením přípojky shora a vsazením uzavíracích armatur.

· Průběžné potrubí 2 x DN 65 bude za odbočkou zaslepeno pro možné napojení.
· Vypouštění celé trasy se neuvažuje.

· Prostup potrubí do budovy bude řešen dle požadavku Dalkie.
· Ověření vstupu potrubí do objektu (podlahou ,obvodovou k-cí) prověří zhotovitel PD.
· Datový kabel včetně optochrániček bude připoložen podél HV přípojky a bude napojen na stávající TCEPKPFLE 10xN0,8 . 
· Alarmsystém bude ukončen u vstupu do objektu v krabici acidur.                
· Na jednání bylo dohodnuto zkrácení termínu pro podání nabídek z 23.2.2012 na 17.2.2012 do 11.hodin.

V Olomouci dne 9.2.2012 zapsal Sedlařík Pavel 
